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     Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola


U Puli, 03.09.2024


SVIM ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet:  zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom 
- dostavlja se -

Predmet nabave Nabava,instalacija i puštanje u rad UPS napajanja za angiosalu“: 
Evidencijski broj: 73/24 E-JN

Poštovani,
Naručitelj je dana 03.09.2024. zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta sa zahtjevom za pojašnjenjem
Upit:
Odgovori na pitanja i pojašnjene nije na razini koja omogućava izradu ponude, jer su neki podaci kontradiktorni, a neki nedostaju, pa ću još jednom iznijeti svoja pitanja, uz obrazloženje:

1. Točka troškovnika koja definira snagu je kontradiktorna, citiram:
'' -radna temperatura 0-40 stupanj Celizijus bez gubitka performansi sa faktorom snage 1 (faktor snage pada na 0,9 iznad 30 stupnjeva)
Izostavite '' faktor snage pada na 0,9 iznad 30 stupnjeva'' jer se time  '' GUBE PERFOMANSE''.

Tada ćete formulacijom izbjeći kontradiktornost. Predlažemo: Radna temperatura 0-40°c '' bez gubitka performansi''.
Dakle, nije moguće uz Radnu temperaturu 0-40°c '' bez gubitka performansi'' navoditi ''faktor snage 0.9 iznad 30 stupnjeva''
 
1. Molimo da za autonomiju definirate koliko minuta želite uz koju radnu snagu (W), jer ono što je sada u Troškovniku i pojašnjenju (60 min. bez navođenja opterećenja) nije dovoljno i tehnički je 
nedefinirano. Primjer: Autonomija 60 min. uz teret/opterećenje 10 kW.


Odgovor naručitelja:
-Autonomija sustava na 6kW tereta iznosi 60 minuta
 -Autonomija na teretu 48kW je 5 minuta
[bookmark: _GoBack]-Na danoj temperaturi 0-40 °C nema gubitka performansi.

Naručitelj prihvaća zahtjev za pojašnjenjem i mijenja tehničku specifikaciju koju prilaže u privitku.
Ponuda se dostavlja sukladno zadnjim izmjenama dokumenata(tehničke specifikacije od 03.09.2024 )


S poštovanjem,
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
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